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変更点②
短ケーブル1を整合がつ
くようにつなぎかえた

変更点①
サブブレーカ1の下流の接続を、
メインブレーカのRSTと整合が
つくようにつなぎかえた。

推測では、元の短ケーブル1と
短ケーブル2をRST→ZYXとねじ
れて作成し、それに合わせる
ために分電盤のサブブレーカ
下流の接続を、RとTを⼊れ替
えていたと思われる。メイン
ブレーカからたどると変。

サブブレーカ2と
短ケーブル2は何
もしていません。
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